17026-HAA

1 Republika Hrvatska o,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN
Sluzba za zdravstvenu ekologiju =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu '/’F_;"\\“
Zagreb, Rockefellerova 7 -

iy
H Z J Z Tel: (01) 46 83 009, Fax: (01) 46 83 009

1"]

Datum: 06.11.2019.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjesStaja: 196877 Oznaka uzorka: 3965/19

Naziv 1 identifikacija uzorka: voda za ljudsku potro3nju, anal.br. 6539/19, BP Petrol sjever Trnbusi, ZO Ruda
B

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Narugéitelj: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVNO SPLITSKO-DALMATINSKE

ZUPANLJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kemijsko ispitivanje voda
Vukovarska 48, 21000 Split

Tip zahtjeva: Dopis
Ur.br.: od 3.10.2019.

Uzorkovaolla: Narugitelj

Lokacija uzorkovanja: BP Petrol sjever Tmbusi,ZO Ruda B

Vrijeme dostave: 03.10.2019.

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu, Parametri skupine B u monitoringu vode za ljudsku potro$nju
(revizijski)

Pocetak/kraj ispitivanja: 04.10.2019./05.11.2019.

Konaéna ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu’ |

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevi¢ Bosnjak, dipl.ing.

Dostaviti:

1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVNO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE, Sluzba za
zdravstvenu ekologiju, Odjel za kemijsko ispitivanje voda

Vukovarska 46, 21000 Split

MNapomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugavorom.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZeéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljutivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznatene su u Ispitnom izvjestaju ®

9) Prilozi nisu obuhvadeni podrutjem akreditacije

O-SZE-28 lzdanje/preradba: 1/2 Stranica: 1/13 196877/2019




Broj ispitnog izvje$taja/Oznaka uzorka: 196877 / 3965/19

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Poéetak/kraj ispitivanja: 07.10.2019./ 05.11.2019.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrognju, anal.br. 6539/1 9, BP Petrol sjever Trnbusi, ZO Ruda B

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
i ispravnosti

Vodikov sulfid

SM 4500-8% | (23.
izd.,2017)-
prilagodeno

mg/L H.S

<0,005

0,05

| DA

Silikati

Vlastita metoda,
oznaka:P-VODE-17,
izdanje:2/3,
modificirana SM
4500-SiOZD (23.izd.
2017) *

mg/L Si0 5

3.7

i
| DA

Cijanidi

HRN EN |SO 6703-
1:1998

pg/L CN°

<30

50

DA

Detergenti -neionski

Vlastita metoda,
oznaka:P-VODE-28,
izdanje:1/2 ®

ug/L

<60

200

DA

 Policiklizki aromatski
ugljikovodici

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Hg/L -

<0,005

0.1

DA

Benzo(a)piren

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Ho/L

<0,005

0,01

DA

benzo(b)fluoranthene

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Hg/L

<0,005

0,1

DA

benzo(k)fluoranthene

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 "

ug/L

<0,005

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 13

196877/2019




Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 196877 / 3965/19

Naziv parametra Metoda Mijerna Rezultat *MDK | Ocjena
jedinica ; ispravnosti

benzo(ghi)perilene Viastita metoda, Hg/L <0,005 0,1 - DA
Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 "

fluoranthene Vlastita metoda, pg/L <0,005 - i DA
Oznaka:P-VODE-34, [
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

indeno(1,2,3-cd)pirene |Vlastita metoda, pg/L <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Akrilamid Vlastita metoda ug/L <0,05 0,1 DA
Epiklorhidrin Vlastita metoda pg/L <0,05 0,1 DA

Vinil klorid Vlastita metoda ug/l <0,2 0,5 | DA
® - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stiglié, dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica; 3/13 196877/2019




Broj ispitnog izvje$taja/Oznaka uzorka: 196877 / 3965/19

Podetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za metale i metaloide

04.10.2019. / 18.10.2019.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, anal.br, 6539/19, BP Petrol sjever Trnbusi, ZO Ruda B

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK | Ocjena
jedinica | ispravnosti
Berilij (Be) HRN EN ISO 17294- | pg/L <0,14 . E DA
2:2016 * |
Bor (B) HRN EN ISO 17294- | mg/L 0,005 1 DA
2:2016 ™
Kobalt (Co) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,15 E DA
2:2016 "
Srebro (Ag) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,03 10 DA’
2:2016 *
Barij (Ba) HRN EN I1SO 17294- | ug/L 12,3 700 DA’
2:2016 *®

® - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potronju te na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne

vodoopskrbe (NN 125/17).

1F'ravi|nik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigumnosti vode za ljudsku potroénju te naginu
vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).

Voditelj Odsjeka

mr. sc. Anica Benuti¢, dipl. ing

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 4/ 13

196877/2019



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 196877 / 3965/19

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za pesticide

22.10.2019./25.10.2019.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro&nju, anal.br. 6539/19, BP Petrol sjever Trnbusi, ZO Ruda B

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,5

0,5

DA

Organoklorirani pesticidi

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L

<0,5

0,5

DA

Aldrin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
|

Ho/L

<0,01

0,03

DA

p.p-DDD

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
[ ]

Ho/L

<0,01

0,1

DA

p.p-DDE

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
L ]

uglL

<0,01

0,1

DA

0,p-DDT

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
=

Hg/L

<0,03

0,1

DA

p,p-DDT

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
[ |

Hg/L

<0,03

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 5/ 13

196877/2019



Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 196877 / 3965/19

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Dieldrin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

meodificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
L]

HglL

<0,02

0,03

DA

Diklofluanid

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
madificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Ho/L

<0,01

0.1

DA

Dikofol

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

hglL

<0,01

0,1

DA

Endosulfan alfa

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
|

Ho/L

<0,03

0,1

DA

Endosulfan beta

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
]

<0,03

0,1

DA

Endrin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
[ ]

<0,03

0,1

DA

HCB

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
|

Hg/L

<0,03

0,1

DA

HCH alfa

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
|

pg/L

<0,03

0.1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 6 /13

196877/2019



Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 196877 / 3965/19

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

HCH beta

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.5 (2012)
[ ]

Hg/L

<0,02

0,1

DA

HCH gama (Lindan)

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
| |

Hg/L

<0,01

0,1

DA

HCH delta

Vlastita metoda,

Oznaka;P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
u

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Heptaklor

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
]

Hg/L

<0,03

0,03

DA

Heptaklorepoksid-egzo

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,03

0,03

DA

Heptaklorepoksid-endo

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
| ]

Ho/L

<0,03

0,03

DA

Kaptan

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pa/L

<0,01

0,1

DA

Klordan

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na is|
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

pitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

0-SZE-28 |lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 7/13

196877/2019




Broj ispitnog izvje$taja/Oznaka uzorka: 196877 / 3965/19

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Fenitrotion

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L

<0,01

0,1

DA

Fenklorfos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Fention

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Fonofos

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Forat

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,01

0.1

DA

Fosalon

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

HO/L

<0,05

0,1

DA

Izofenfos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Klormefos

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklj

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Ha/L

<0,01

0,1

DA

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

u€ivo na Ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

O-SZE-28

lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 10/ 13

196877/2019



Analitiéki broj 6539/19K
17025 - HAA

~ NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju - 21000 SPLIT, Vukovarska 46
Odjel za kemijske analize vode tel./fax.401 162;0djel sanitarne mikrobiologije tel.401-109; fax.533-295
Odjel opce zdravstvene ekologije
Akreditirane metode u fiksnom podruéju oznagene su znakom (*),
a u fleksibilnom podrugju znakem (**).

Spiit, 10.11.2019.

ANALITICKO 1ZVJESGE

ANALITICKI BROJ:  6539/19K
Broj analit.izvie$¢a: 3897
Zahtjev : Ispitivanje zdravtvene ispravnosti vode prema ugovoru.
Narugitelj : ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OIB 40781519492
Vlasnik; ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Mjerno mjesto: Trmbusi javni wc AHC-BP Petrol sjever
Opis uzorka: bez obiljezja. Izvjesée se sastoji od kemijskog (K) i mikrobioloskog (M)

dijela. Dio analiza je analiziran u HZJZ broj izvjesé¢a 196877-3965/19.

Vrsta uzorka: vodovodna voda

Uzorkovao : B. Zeravica djelatnik NZZJZSDZ
Uzorak dostavio B. Zeravica djelatnik NZZJZSDZ
Datum uzorkovanja:  2.10.2019. 11,30

Datum dostave uzorka: 2.10.2019. 12,15

REZULTATI ISPITIVANJA

Rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

0-5.10.-1l.s.1./02

KEMIJSKA ANALIZA
Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezultat
metode jedinica
slobodni klor* HRN EN ISO 7393-2:2018 mg/l ClI2 - 0,6 BAT
temperatura Stand. metod 23rd Ed 2550 °C - 25 19,8
boja viastita metoda M-ll.s.A.1/3  mg/l PiCo - 20 < 5
mutnoca* HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU - 4 04
miris vlastita metoda M-I1.s.S.1 - bez
okus vlastita metoda M-I1.s.S.2 - bez
koncentracija H+ iona®* HRN EN I1SO 10523:2012 pH jedinica 6,5 - 956 8,0 na
24 9°C
elektrovodljivost* HRN EN 27888:2008 uS/cm - 2500 337
komp.temp.
na 20°C
suspendirana tvar HRN EN 872:2008 mg/| - 10 < 05
utro§ak KMnO4* HRN EN ISO 8467:2001 mg/l 02 - 5,00 0,78
sulfati* HRN EN ISO 10304-1:2009  mg/l SO4 - 250 19,5
kloridi* HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/I Cl - 250 4,29
alkalitet rac¢unski mg/l HCO3- - 195
ukupna tvrdoca raéunski mg/l CaCO3 - 180
TOC* HRN EN 1484:2002 mg/I - 0,458



__ Analititki bro] 6539/19K

amonij* HRN ISO 7150-1:1998 mg/INH& - 05 < 0,01
nitrit* HRN EN 26777:1998 mg/l NO2 - 05 < 0,01
nitrat* HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/l NO3 - 80 1,22
fluoridi* HRN EN ISO 10304-1:2009 ug/l F - 1500 58
kalcij* HRN EN ISO 14911:2001 mg/l Ca - 64,8
magnezij* HRN EN ISO 14911:2001 mg/l Mg - 4,58
natrij* HRN EN ISO 14911:2001 mg/l Na - 200 2,74
kalij* HRN EN ISO 14911:2001 mg/l K - 12 0,714
fenoli* HRN ISO 6439:1998 ug/l - 2 2
detergenti anionski* HRN EN 903:2002 ug/l - 200 < 5
fosfati* HRN EN ISO 10304-1:2009 ug/l P - 300 < 163
bromat* HRN EN ISO 15061:2001 ug/l - 10 < 10
kloriti* HRN EN ISO 10304-4:2001 ug/L ClO2 - 400 < 20
klorati* HRN EN ISO 10304-4:2001 ug/L CIO3 - 400 < 30
Voditelj Odsjeka za povréinske vode, vode za pice,
hemodijalizu i rekreaciju:
Mr.sc. Tina Dumanié, dipl.ing.
Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezultat
metode jedinica
tetrakloretilen* HRN EN ISO 10301:2002 ug/l = < 0,091
trikloreten* HRN EN ISO 10301:2002 ug/l - < 0,126
THM-ukupni* HRN EN ISO 10301:2002 ug/L - 100 3,815
1,2dikloretan HRN ISO 10301:2002 ug/l -3 < 01
Benzen HRN 1SO 11423-1:2002 ug/l -1 < 02
Voditelj Odsjeka za kromatografske analize vode:
Milica Ledié, dipl.ing.
Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezuitat
metode jedinica

ugljikovodici HRN ENIS09377-2:2002;HRN ug/l - 50 < 10

1ISO011423-1:2002

Voditelj Odsjeka za ionsku kromatografiju:
Marijana Lacman, dipling.

KEMIJSKA ANALIZA

Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezultat
metode jedinica

Mn* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 50 < 1
Ccr* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 50 < 9
Ni* HRN EN ISO 15586:2008 ug/Il - 20 < 1
Zn* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 3000 12
Pb* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 10 1,73
Al* HRN EN ISO 15586:2008 ug/l - 200 22,9
As* HRN EN ISO 15586:2008 - 10 < 1

Rezultati se odnose iskljuivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

0-5.10.-11.s.1./02 2/



Cu*
Cd*
Fe*

Sb*
Se*

“vlastita metoda

P-5.4.-M-11.B.1

HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008

Zakljucak:

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

ug/l

_ Analiti&i broj 6539/19K

-1 < 03
- 2000 9,63
-5 < 03
- 200 5,22
- 5 < 2
-5 < 2

- 10 < 5

Veditelj Odsjeka za spektrofotometrijske analize vode:
Anna Spomenka Bakavié, dipl.san.ing.

Prema ispitanim kemijskim pokazateljima uzorak vode JE SUKLADAN uvjetima Zakona o vodi za ljudsku

potros$nju NN 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18, vazece

2013/5112015/1787.
Zaklju€ak nije u sustavu akreditacije. Olovo, nikal i bakar uzorkovani su prema ¢lanku 13. Toéka 4a,
Pravilnika (NN 125/17). Uzorci su uzeti bez prethodnog ispiranja.

Ovaj dokument je pravovaljan bez petata i potpisa. =

——- Kraj analititkog izvje§éa -——

g Pravilnika NN 125/17 te Direktive Vijeéa 1998/83/EZ:

Voditelj Odjelg,ﬁr;ﬁf;lfg analize vode :
.sc. Tina/Butnanic; dipking.

{-" ~ Y'“ ¥

Rezultati se odnose isklju€ivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvritelja niti koristiti u reklamne svrhe.
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Analiticki broj 6539/19M
17028 -HAA

g NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju - 21000 SPLIT, Vukovarska 46
Odijel za kemijske analize vode tel./fax.401 162;0djel sanitarne mikrobiologije tel.401-109; fax.533-295
Odjel opée zdravstvene ekologije
Akreditirane metode u fiksnom podru&ju oznagene su znakom (%),
a u fleksibilnom podruéju znakom (**).

Split, 14.10.2019.

ANALITICKO 1IZVJESCGE

ANALITICKI BROJ:  6539/19M
Broj analit.izvie3¢a: 3548

Zahtjev : Ispitivanje zdravtvene ispravnosti vode prema ugovoru.
Narugitel; : ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OIB 40781519492
Viasnik: ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
Mjerno mjesto: Trmbusi javni we AHC-BP Petrol sjever

Opis uzorka: bez obiljeZja. lzvje$ce se sastoji od kemijskog (K) i mikrobioloskog (M)
dijela. Dio analiza je analiziran u HZZJZ

Vrsta uzorka: vodovodna voda

Uzorkovao : B. Zeravica djelatnik NZZJZSDZ
Uzorak dostavio B. Zeravica djelatnik NZZJZSDZ
Datum uzorkovanja:  2.10.2019. 11,30

Datum dostave uzorka: 2.10.2019. 12,15

REZULTATI ISPITIVANJA

MIKROBIOLOSKA ANALIZA
Naziv analize Oznaka Mjerna MDK Rezuitat
metode jedinica
*Broj kolonija 36°C HRN EN 1SO 6222:2000 cfu/1 ml I 100 0
*Broj kolonija 22°C HRN EN I1SO 6222:2000 cfu/1 mi - 100 0
*Ukupni koliformi HRN EN I1SO 9308-1:2014 cfu/100 ml -0 0
*Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100 mi -0 0
*Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000 cfu/100 mi -0 0
*Pseudomonas aeruginos&iRN EN 1SO 16266:2008 cfu/100 ml -0 0
*Clostridium perfringens 1S0 14189:2013 cfu/100 ml -0 0
Enterovirusi real-time PCR broj/5L -0 0
Voditelj Odsjeka za mikrobigi@Sku analizu voda
= i, dipl.ing
Q\

sy o
Rezultati se odnose isklju¢ivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odabrenja izvréitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
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Analiticki broj 6539/19M
Zakljucak:

Prema ispitanim mikrobiolo$kim pokazateljima uzorak vode JE SUKLADAN uvjetima Zakona o vodi za
ljudsku potro$nju NN 56/13,64/15 i 104/17, vaZzeteg Pravilnika NN 125/17 te Direktive Vije¢a 1998/83/EZ;
2013/5112015/1787. Zakljugak nije obuhvaéen podruéjem akreditacije.

Voditelj Odjela sanitarne mikrokiologije :
Antonija Mikrut, dr.med. /)

A
specijalist mikrobiologije s paT%to\%‘Qm
|

—--- Kraj analititkog izvjegéa -—— [ |
Ovaj dokument je pravovaljan bez peéata i potpisa. s

Rezultati se odnose isklju¢ivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
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