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Investitor:  VODOVOD d.o.o. Omiš 
Građevina: Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Dugi Rat – 1. etapa 

Projekt:   Glavni građevinski projekt   
 
 
B.    TEHNIČKI DIO – GRAFIČKI PRIKAZI 
B.1  Situacije 
B.1.1  Pregledna situacija                 M  1 : 25000 
B.1.2.1  Situacija građevine na digitalnoj ortofoto karti – list 1      M  1 : 5000  
B.1.2.2  Situacija građevine na digitalnoj ortofoto karti – list 2      M  1 : 5000  
B.1.3   Geodetski situacijski nacrt – 1.etapa izgradnje – shema podjele 
B.1.3.1  Geodetski situacijski nacrt – list 1            M  1 : 500  
B.1.3.2  Geodetski situacijski nacrt – list 2            M  1 : 500 
B.1.3.3  Geodetski situacijski nacrt – list 3            M  1 : 500 
B.1.3.4  Geodetski situacijski nacrt – list 4            M  1 : 500 
B.1.3.5  Geodetski situacijski nacrt – list 5            M  1 : 500 
B.1.3.6  Geodetski situacijski nacrt – list 6            M  1 : 500 
B.1.3.7  Geodetski situacijski nacrt – list 7            M  1 : 500 
B.1.3.8  Geodetski situacijski nacrt – list 8            M  1 : 500 
B.1.3.9  Geodetski situacijski nacrt – list 9            M  1 : 500 
B.1.3.10  Geodetski situacijski nacrt – list 10            M  1 : 500 
B.1.3.11  Geodetski situacijski nacrt – list 11            M  1 : 500 
B.1.3.12  Geodetski situacijski nacrt – list 12            M  1 : 500 
B.2.   Uzdužni profili kanalizacije  
B.2.1 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

DR-UPOV, DR-GK-1, DR-SK-1             M 1 : 1000/100 
B.2.2 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

DR-GK-2, DR-SK-4                 M 1 : 1000/100 
B.2.3 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

DR-GK-3, DR-SK-8.1                M 1 : 1000/100 
B.2.4 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

JE-GK-1, JE-SK-1a                 M 1 : 1000/100 
B.2.5 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

JE-GK-2, JE-SK-2.5, JE-SK-2.4             M 1 : 1000/100 
B.2.6 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

JE-GK-4.1, JE-GK-4, JE-SK-4a             M 1 : 1000/100 
B.2.7 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

JE-GK-6, JE-SK-7                 M 1 : 1000/100 
B.2.8 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

JE-GK-8.2, JE-SK-12                M 1 : 1000/100 
B.2.9 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

JE-GK-8.1, JE-SK-16, JE-SK-17            M 1 : 1000/100 
B.2.10 Uzdužni profil fekalnog kolektora  

JE-GK-8                     M 1 : 1000/100 
B.2.11 Uzdužni profil tlačnog cjevovoda Orij           M 1 : 1000/100 
B.2.12 Uzdužni profil tlačnog cjevovoda Mali Rat 2, Mali Rat 1     M 1 : 1000/100 
B.2.13 Uzdužni profil tlačnog cjevovoda Sumpetar 2, Sumpetar 1    M 1 : 1000/100 
B.2.14 Uzdužni profil tlačnog cjevovoda Kosovac 2, Kosovac 1     M 1 : 1000/100 
B.2.15 Uzdužni profil tlačnog cjevovoda Krilo, Bajnice        M 1 : 1000/100 
B.2.16 Uzdužni profil tlačnog cjevovoda Jesenice 2, Jesenice 1    M 1 : 1000/100 
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B.3. Normalni poprečni profili               
B.3.1 Normalni poprečni profili – list 1             M  1 : 25 
B.3.2 Normalni poprečni profili – list 2             M  1 : 25 
B.3.3 Normalni poprečni profili – list 3             M  1 : 25  
B.3.4 Normalni poprečni profili – list 4             M  1 : 25  
 
B.4  Crpna stanica  
B.4.1   Situacija crpne stanice „Orij“              M  1 : 250 
B.4.2 Tlocrt i presjek crpne stanice „Orij“            M  1 : 25 
B.4.3   Situacija crpne stanice „Mali Rat 2“            M  1 : 250 
B.4.4 Tlocrt i presjek crpne stanice „Mali Rat 2“         M  1 : 25 
B.4.5   Situacija crpne stanice „Mali Rat 1“            M  1 : 250 
B.4.6 Tlocrt i presjek crpne stanice „Mali Rat 1“         M  1 : 25 
B.4.7   Situacija crpne stanice „Sumpetar 2“           M  1 : 250 
B.4.8 Tlocrt i presjek crpne stanice „Sumpetar 2“         M  1 : 25 
B.4.9   Situacija crpne stanice „Sumpetar 1“           M  1 : 250 
B.4.10 Tlocrt i presjek crpne stanice „Sumpetar 1“         M  1 : 25 
B.4.11  Situacija crpne stanice „Kosovac 2“           M  1 : 250 
B.4.12 Tlocrt i presjek crpne stanice „Kosovac 2“         M  1 : 25 
B.4.13  Situacija crpne stanice „Kosovac 1“           M  1 : 250 
B.4.14 Tlocrt i presjek crpne stanice „Kosovac 1“         M  1 : 25 
B.4.15  Situacija crpne stanice „Krilo“             M  1 : 250 
B.4.16 Tlocrt i presjek crpne stanice „Krilo“           M  1 : 25 
B.4.17  Situacija crpne stanice „Bajnice“            M  1 : 250 
B.4.18 Tlocrt i presjek crpne stanice „Bajnice“          M  1 : 25 
B.4.19  Situacija crpne stanice „Jesenice 2“           M  1 : 250 
B.4.20 Tlocrt i presjek crpne stanice „Jesenice 2“         M  1 : 25 
B.4.21  Situacija crpne stanice „Jesenice 1“           M  1 : 250 
B.4.22 Tlocrt i presjek crpne stanice „Jesenice 1“         M  1 : 25 
B.4.23 Poliestersko okno s ugrađenim filtrom – varijanta 1      M  1 : 25 
B.4.24 Poliestersko okno s ugrađenim filtrom – varijanta 2      M  1 : 25 
B.4.25 Zidovi oko crpne stanice „Mali Rat 1“           M  1 : 25 
B.4.26 Zidovi oko crpne stanice „Kosovac 1“           M  1 : 25 
B.4.27 Nadstrešnica elektro ormara – tlocrti i presjeci        M  1 : 50 
B.4.28 Nadstrešnica elektro ormara – pročelja          M  1 : 50 
 
B.5.  Objekti na cjevovodima  
B.5.1  Revizijsko prolazno okno DN 600            M  1 : 25 
B.5.2 Revizijsko prolazno okno  DN 800 – tip 1         M  1 : 25 
B.5.3  Revizijsko prolazno okno  DN 800 – tip 2         M  1 : 25 
B.5.4  Revizijsko prolazno okno  DN 800 – tip 3         M  1 : 25 
B.5.5  Revizijsko priključno okno DN 800            M  1 : 25 
B.5.6  Revizijsko prolazno okno  DN 1000 – tip 1         M  1 : 25 
B.5.7 Revizijsko prolazno okno DN 1000 – tip 2         M  1 : 25 
B.5.8  Revizijsko prolazno okno  DN 1000 – tip 3         M  1 : 25 
B.5.9  Revizijsko priključno okno DN 1000  - tip 1         M  1 : 25 
B.5.10  Revizijsko priključno okno DN 1000 – tip 2         M  1 : 25 
B.5.11  Revizijsko priključno okno DN 1000 – tip 2         M  1 : 25 
B.5.12  Revizijsko kaskadno okno DN 1000 – tip 1         M  1 : 25 
B.5.13  Revizijsko kaskadno okno DN 1000 – tip 2         M  1 : 25 
B.5.14  Revizijsko prekidno okno DN 1000            M  1 : 25 
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B.6   Detalji ukrućenja krivina 
B.6.1 Detalj ukrućenja horizontalne krivine           M  1 : 25 
B.6.2 Detalj ukrućenja vertikalne konkavne krivine        M  1 : 25 
B.6.3 Detalj ukrućenja vertikalne konveksne           M  1 : 25 

B.7 Križanje s infrastrukturnim instalacijama/objektima            
B.7.1 Križanje i paralelno vođenje kanalizacije s  

elektroničkim komunikacijskim instalacijama        M  1 : 25 
B.7.2   Križanje i paralelno vođenje kanalizacije s vodovodom     M  1 : 25 
B.7.3. Križanje i paralelno vođenje kanalizacije s  

elektroenergetskim kabelom              M  1 : 25 

B.8   Detalji križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta u državnoj cesti 
B.8.1 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P3    M  1 : 200/50 
B.8.2  Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P4    M  1 : 200/100/50 
B.8.3 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P7    M  1 : 200/100/50 
B.8.4 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P9    M  1 : 200/50 
B.8.5 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P21   M  1 : 200/100/50 
B.8.6 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P24   M  1 : 200/50 
B.8.7 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P27   M  1 : 200/100/50 
B.8.8 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P28   M  1 : 200/50 
B.8.9 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P34   M  1 : 200/100/50 
B.8.10 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P35   M  1 : 200/50 
B.8.11 Detalj prolaza cjevovoda kroz propust P39         M  1 : 200/50 
B.8.12 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije propusta P45   M  1 : 200/50 
B.8.13 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije  

 cestovnih propusta – tip 1               M  1 : 200/50 
B.8.14  Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije 
 cestovnih propusta – tip 2               M  1 : 200/50 
B.8.15 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije  

cestovnog propusta P46               M  1 : 200/50 
B.8.16 Detalj križanja s cjevovodima i rekonstrukcije  

cestovnog propusta P47               M  1 : 200/50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zagreb, lipanj 2019. 
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2. ETAPA

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

PROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

HT - EKI

VIPNET - EKI

OPTIMA - EKI

1. ETAPA

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

PROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

PROJEKTIRANI TLAČNI CJEVOVOD
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HOPS - OPTIČKI KABEL

PROPUSTI

ZAŠTITA STABILNOSTI ROVA (MIKROPILOTI)
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IZMJEŠTANJE EKI: L=27 m
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TLAČNI CJEVOVOD MALI RAT 2

PEHD ; PE100; PN10; DN 180 m
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PEHD ; PE100; PN10; DN 140 mm; L=330.60 m
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ZAJED. OZ. PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD d.o.o., OMIŠ

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE DUGI RAT

0

Draženko Bovan, d.i.g.

1256

1780/2014/GP1-HP 1:500 B.1.3.5

VRSTA
PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Branka Novković, d.i.g.

HIDROPROJEKT - ING
projektiranje

Draškovićeva 35/I
10 000 ZAGREB

HRVATSKA

3

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT, LIST 5

LIPANJ, 2019.

1

2
3

4

5

2. ETAPA

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI KOLEKTORI
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33.29

31.59

21.56

22.25

23.59

28.15

29.24

30.89

33.46

32.79

34
.3

4

29
.0

0

26
.4

3

25.10

22.50

31.52

4.61

4.76

4.91

5.00
4.97

4.96
4.98

4.964.944.934.87
4.774.64

4.61
4.57

4.54
4.554.484.424.364.244.154.043.943.93

3.78
3.80

3.76

3.76

3.66

3.79

3.96

3.90

4.14

4.34

4.47

4.52

4.63

4.67

4.81

4.94

4.20

4.97

5.71

4.64

4.69
4.68

4.61
8.01

5.31

5.02

4.103.77
4.61

4.64

4.49

4.40

4.45

4.51
4.57

4.534.59
4.57

4.564.66
4.70

4.76
4.724.514.384.214.134.023.97

4.09

4.42

4.56

4.60

4.65

4.69

4.65

4.53

4.40

7.59

5.60

4.80
4.64

6.45

4.
81

6.734.70
6.58

7.67

4.85

4.474.34

4.19

1.704.56

4.28

5.40

4.16
5.15

4.63

4.68
4.71

4.70

4.65

4.60

4.54

4.19

5827/2

5827/1

5833

5720

5844

5846

5845
5843/1

5830/1

5832

5830/2

5831

5828

5829

5726/3

5726/1
5726/2

5725 5724

5719

5718

5717/2

5717/1

5716

5715

5727/1

5727/2

5727/3

7667

7656

7669

7662/3
7665

7674/1

7672/1

7672/2

7670

7671

7704
5722

5723

5857

7700/1

7699

7687

7695

7696

7697

7698

7701

7702/1

7703/2
5854

5855

5856

5852

5850 5849

5847

5848

5851
5842

7668

7654 7653

7652

7655

7650

7649

7651

7627

7630

7626/3

7626/4

7626/2

7626/5

7626/6

7625

7626/1

7629

7624

7628

7705

7706

7707
7708

7709

7710

7619/4

7621

7740

7739

7623

7622

7737

7738

7712
7711

5839

5853

5830/5
5830/3

5843/3

5843/6

5843/2

5843/5

5843/4

7700/2

7703/1

7702/2

5830/4

8869

88653.61

3.
80

3.67

3.72

3.71

3.83

3.51
3.69

3.69

0.50

0.75

0.88

0.83

0.20
0.71 0.66

0.28
0.53

0.62

0.03

beton

TLAČNI CJEVOVOD KOSOVAC 2
PEHD ; PE100; PN10; DN 110 mm; L=190.10 m
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GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT, LIST 6
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2. ETAPA

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

PROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

POSTOJEĆE INSTALACIJE

HT - EKI

VIPNET - EKI

OPTIMA - EKI
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PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

PROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

PROJEKTIRANI 

HOPS - ENERGETSKI KABELI

PROPUSTI

PROJEKTIRANI 
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PEHD ; PE100; PN10; DN 110 mm; L=267.14 m
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TLAČNI CJEVOVOD KRILOPEHD ; PE100; PN10; DN 110 mm; L=575.30 m
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2. ETAPA

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

PROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
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 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 280; Du-min 253.20 mm; PE100; SN8

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

R
.O

.(
D

R
-S

K
-1

)-
7

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-1

)-
6

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-1

)-
5

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-1

)-
4

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-1

)-
3

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-1

)-
2

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-1

)-
1

D
N

 1
0

0
0

-4.00

DN 400
KN 0.02

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
58

PR
IK

LJ
UČ

AK
 T

C 
MA

LI 
RA

T 
2

KN 3.27

NP-C NP-E

NP-N3

PR
IK

LJ
UČ

AK
 K

AN
AL

A 
DR

-S
K-

3

P
R

.K
A

N
A

LA
 D

R
-S

K
-2

.2

P
R

.K
A

N
A

LA
 D

R
-S

K
-2

E
K

I

NP-N2
utiskivanje

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

NP-C NP-E

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
57

NP-E1 NP-E1

E
K

I

 Stacionaža [m]

0
+

0
0
0
.0

0

0
+

0
1
6
.8

9

0
+

0
3
6
.0

4

0
+

0
6
4
.4

3

0
+

0
9
3
.2

2

0
+

1
1
0
.8

0

0
+

1
3
0
.9

1

0
+

1
5
5
.5

9

0
+

1
7
5
.5

0

0
+

2
0
0
.0

9

0
+

2
2
1
.2

9

0
+

2
4
9
.7

2

0
+

2
8
7
.0

3

0
+

3
0
5
.6

1
0
+

3
0
8
.3

1

 Razmak i dubina okana [m]

1
.9

3

16.89

1
.9

6

19.14

1
.9

9

28.39

2
.0

0

28.79

2
.0

3

17.58

1
.9

7

20.10

2
.1

5

24.69

1
.9

9

19.91

2
.0

1

24.59

2
.0

4

21.20

2
.1

4

28.43

2
.3

5

37.31

2
.6

9

18.58

1
.9

3

2.70

2
.6

4

 Horizontalni lom trase 18
5°

18
0°

18
0°

18
0°

18
0°

17
6°

17
7°

17
8°

18
0°

18
0°

18
0°

90
°

24
5°

 Dubina dna rova [m]

2
.1

0

2
.1

3

2
.1

6

2
.1

7

2
.2

0

2
.1

4

2
.1

2
2
.5

7

2
.4

1

2
.4

3

2
.4

6

2
.5

6

2
.7

7

3
.1

0

2
.3

5
2
.3

5

 Kota dna rova [m n.m.]

2
.5

7

2
.4

4

2
.2

9

1
.8

0

1
.3

1

1
.0

1

0
.6

7
0
.2

2

0
.1

4

0
.0

7

-0
.0

2

-0
.0

9

-0
.1

9

-0
.3

2

-0
.3

9
-0

.4
0

 Kota nivelete [m n. m.]

2
.7

4

2
.6

1

2
.4

6

1
.9

7

1
.4

8

1
.1

8

0
.8

4
0
.6

4

0
.5

5

0
.4

8

0
.4

0

0
.3

2

0
.2

3

0
.0

9

0
.0

3
0
.0

2

 Kota terena [m n. m.]

4
.6

7

4
.5

7

4
.4

5

3
.9

7

3
.5

1

3
.1

6

2
.7

9

2
.5

5

2
.5

0

2
.4

4

2
.4

6

2
.5

8

2
.7

8

1
.9

6
1
.9

5

 Nagib i duljina kanala
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 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 400;Du-min 361.80 mm; PE100; SN8

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
1

4
D

N
 1

0
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
1

3
D

N
 1

0
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
1

2
D

N
 1

0
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
1

1
D

N
 1

0
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
1

0
D

N
 1

0
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
9

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
8

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
7

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
6

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
5

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
4

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
3

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
2

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-1

)-
1

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-1

)-
1

D
N

 1
0

0
0

-4.00

DN 280
KN -0.54
DN 400
KN -0.69

E
K

I

PR
IK

LJ
UČ

AK
 T

C 
OR

IJ

KN 17.01

NP-M1 NP-M2

V
N

 K
A

B
E

L

E
K

I

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
2

4
.7

5

0
+

0
5

1
.1

2

0
+

0
6

0
.5

4

0
+

0
7

6
.1

6

0
+

1
0

1
.6

2

0
+

1
2

8
.3

0

0
+

1
7

7
.9

8

 Razmak i dubina okana [m]

1
.8

1

24.75

1
.7

3

26.38

1
.9

7

9.42

1
.8

8

15.62

1
.5

9

25.46

1
.7

7

26.68

2
.0

5

49.68

2
.0

2

 Horizontalni lom trase 15
1°

20
1°

20
2°

19
8°

18
7°

21
1°

 Dubina dna rova [m]

1
.9

8

1
.9

0

2
.1

4

1
.9

5
2

.0
5

1
.7

6

1
.9

4

1
.9

7
2

.2
2

2
.1

9

 Kota dna rova [m n.m.]

1
6

.4
4

1
6

.0
0

1
5

.5
2

1
5

.3
5

1
5

.2
5

1
4

.0
0

1
1

.3
3

8
.5

3
8

.2
8

8
.0

8

 Kota nivelete [m n. m.]

1
6

.6
1

1
6

.1
7

1
5

.6
9

1
5

.5
2

1
5

.4
2

1
4

.1
7

1
1

.5
0

8
.7

0
8

.4
5

8
.2

5

 Kota terena [m n. m.]

1
8

.4
2

1
7

.9
0

1
7

.6
6

1
7

.3
0

1
5

.7
6

1
3

.2
6

1
0

.5
0

1
0

.2
7

 Nagib i duljina kanala
I= 18.00 ‰
L= 60.54 m

I= 80.00 ‰
L= 15.62 m

I= 105.00 ‰
L= 52.14 m

I= 4.00 ‰
L= 49.68 m

 Oznaka točke

R
.O

.(
D

R
-U

P
O

V
)-

8

R
.O

.(
D

R
-U

P
O

V
)-

7

R
.O

.(
D

R
-U

P
O

V
)-

6

R
.O

.(
D

R
-U

P
O

V
)-

5

R
.O

.(
D

R
-U

P
O

V
)-

4

R
.O

.(
D

R
-U

P
O

V
)-

3

R
.O

.(
D

R
-U

P
O

V
)-

2

R
.O

.(
D

R
-U

P
O

V
)-

1

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 400;Du-min 361.80 mm; PE100; SN8
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 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 315; Du-min 285.00 mm; PE100; SN8
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 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 315; Du-min 285.00 mm; PE100; SN8
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 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 280; Du-min 253.20 mm; PE100; SN8

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

9
D

N
 6

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

8
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

7
D

N
 6

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

6
D

N
 6

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

5
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

4
D

N
 6

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

3
D

N
 6

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

2
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
D

R
-S

K
-8

.1
)-

1
D

N
 8

0
0

-5.00

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
52

E
K

I

PR
IK

LJ
UČ

AK
 T

C 
SU

MP
ET

AR
 2

KN 3.48

NP-B

NP-L2

PR
IK

LJ
UČ

AK
 K

AN
AL

A 
DR

-S
K-

8.1

P
R

.K
A

N
. D

R
-S

K
-7

.1
a

utiskivanje
prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi

NP-DNP-BNP-B

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
50

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
51

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
53

NP-D2NP-D2

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
1

6
.5

3

0
+

0
4

5
.1

3

0
+

0
7

3
.2

9

0
+

0
9

7
.1

1

0
+

1
2

5
.5

6

0
+

1
4

5
.2

5

0
+

1
8

0
.8

6

0
+

2
0

1
.1

6

0
+

2
2

3
.8

6

0
+

2
3

5
.5

1

0
+

2
6

2
.6

8

0
+

2
8

2
.7

4

0
+

2
9

9
.9

2

0
+

3
1

8
.7

8

0
+

3
3

6
.2

6

0
+

3
5

2
.9

9

0
+

3
6

4
.6

5

0
+

3
8

7
.8

4

0
+

4
0

5
.9

7

0
+

4
2

5
.4

4

0
+

4
4

1
.5

2

0
+

4
5

4
.2

5

0
+

4
6

4
.0

0

 Razmak i dubina okana [m]

1
.7

1

16.53

1
.9

0

28.60

2
.2

1

28.16

2
.3

1

23.82

2
.3

3

28.46

2
.4

1

19.69

2
.2

4

35.60

2
.0

9

20.30

2
.0

7

22.70

2
.0

4

11.65

2
.0

0

27.17

1
.9

3

20.06

1
.9

7

17.18

1
.8

7

18.86

1
.8

7

17.48

1
.8

2

16.73

1
.8

5

11.66

1
.8

6

23.20

1
.8

8

18.13

1
.9

6

19.47

1
.9

9

16.08

2
.0

6

12.73

2
.1

8

9.75

 Horizontalni lom trase 18
0°

17
7°

17
6°

17
8°

17
8°

17
8°

18
0°

18
3°

18
8°

19
0°

18
2°

18
1°

18
2°

18
6°

18
8°

18
4°

18
7°

18
5°

18
8°

18
7°

18
6°

92
°

 Dubina dna rova [m]

1
.8

8

2
.0

6

2
.3

8

2
.4

8

2
.5

0

2
.5

7

2
.4

0

2
.2

6

2
.2

3

2
.2

1

2
.1

6

2
.1

0

2
.1

4

2
.0

3

2
.0

4
2

.2
9

2
.2

3

2
.2

6

2
.2

8

2
.3

0

2
.3

7

2
.4

0

2
.4

8

2
.5

9

2
.8

4

 Kota dna rova [m n.m.]

2
.9

2

2
.8

5

2
.7

4

2
.6

3

2
.5

3

2
.4

2

2
.3

4

2
.2

0

2
.1

1

2
.0

2

1
.9

8

1
.5

7

1
.2

7

1
.0

1

0
.7

3
0

.4
8

0
.3

3

0
.1

9

0
.0

9

0
.0

2

-0
.0

4

-0
.0

9

-0
.1

4

-0
.1

8

-0
.2

1

 Kota nivelete [m n. m.]

3
.0

8

3
.0

2

2
.9

0

2
.7

9

2
.7

0

2
.5

8

2
.5

0

2
.3

6

2
.2

8

2
.1

9

2
.1

4

1
.7

3

1
.4

3

1
.1

8

0
.8

9

0
.7

4

0
.6

0

0
.5

0

0
.4

3

0
.3

8

0
.3

2

0
.2

7

0
.2

3

0
.2

0

 Kota terena [m n. m.]

4
.8

0

4
.9

1

5
.1

2

5
.1

0

5
.0

3

4
.9

9

4
.7

4

4
.4

5

4
.3

5

4
.2

3

4
.1

4

3
.6

6

3
.4

1

3
.0

4

2
.7

7

2
.5

6

2
.4

5

2
.3

7

2
.3

2

2
.3

4

2
.3

1

2
.3

3

2
.4

1

2
.6

3

 Nagib i duljina kanala
I= 4.00 ‰

L= 235.51 m

I= 15.00 ‰
L= 83.27 m

I= 8.50 ‰
L= 45.87 m

I= 3.00 ‰
L= 99.36 m

 Oznaka točke

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
23

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
22

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
21

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
20

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
19

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
18

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
17

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
16

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
15

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
14

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
13

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
12

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
11

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
10

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
9

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
8

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
7

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
6

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
5

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
4

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
3

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
2

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1

C
S

 M
A

LI
 R

A
T

 1
'

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 315; Du-min 285.00 mm; PE100; SN8

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
2
3

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
2
2

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
2
1

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
2
0

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
9

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
8

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
7

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
6

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
5

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
4

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
3

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
2

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
1

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1
0

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
9

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
8

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
7

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
6

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
5

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
4

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
3

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
2

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
D

R
-G

K
-3

)-
1

D
N

 1
0

0
0

-3.00

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SURADNIK:

SADRŽAJ
NACRTA/
PRILOGA:

ŠIFRA:

ZAJED. OZ. PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD d.o.o., OMIŠ

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE DUGI RAT

0

Draženko Bovan, d.i.g.

1256

1780/2014/GP1-HP 1:1000/100 B.2.3

VRSTA
PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Branka Novković, d.i.g.

HIDROPROJEKT - ING
projektiranje

Draškovićeva 35/I
10 000 ZAGREB

HRVATSKA

3 LIPANJ, 2019.

FEKALNI KOLEKTOR

DR-GK-3

FEKALNI KOLEKTOR

DR-SK-8.1

UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA
DR-GK-3, DR-SK-8.1, list 3



NP-H2
NP-A

NP-I1
NP-J2 NP-L2

utiskivanje

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
47

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
46

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
1

7
.2

2

0
+

0
3

4
.6

0

0
+

0
6

1
.5

2

0
+

0
6

8
.6

4

0
+

0
9

5
.5

1

0
+

0
9

9
.9

6

 Razmak i dubina okana [m]

1
.8

5

17.22

1
.8

2

17.39

2
.1

3

26.92

2
.1

4

7.12

1
.9

4

10.23 16.64

1
.6

4

4.45

1
.8

5

 Horizontalni lom trase 18
2°

18
2°

26
9°

19
7°

93
°

 Dubina dna rova [m]

2
.0

2

1
.9

9

1
.9

5
2

.3
0

2
.3

0

2
.1

0

1
.8

6
2

.0
6

2
.1

6

 Kota dna rova [m n.m.]

2
.1

8

2
.1

1

2
.0

4
1

.7
0

1
.5

9

1
.5

6

-1
.0

3
-1

.2
3

-1
.2

4

 Kota nivelete [m n. m.]

2
.3

5

2
.2

8

2
.2

1
1

.8
6

1
.7

5

1
.7

2

-0
.6

1
-0

.8
1

-0
.8

3

 Kota terena [m n. m.]

4
.2

0

4
.1

0

3
.9

9

3
.8

9

3
.6

6

0
.8

3

0
.9

2

 Nagib i duljina kanala
I= 4.00 ‰

L= 68.64 m

I= 87.00 ‰
L= 26.87 m

I= 4.00 ‰
L= 4.45 m

 Oznaka točke

R
.O

.(
JE

-S
K

1a
)-

6

R
.O

.(
JE

-S
K

1a
)-

5

R
.O

.(
JE

-S
K

1a
)-

4

R
.O

.(
JE

-S
K

1a
)-

3

R
.O

.(
JE

-S
K

1a
)-

2

R
.O

.(
JE

-S
K

1a
)-

1

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

1

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 280; Du-min 253.20 mm; PE100; SN8

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

R
.O

.(
J
E

-S
K

1
a

)-
6

D
N

 8
0
0

R
.O

.(
J
E

-S
K

1
a

)-
5

D
N

 8
0
0

R
.O

.(
J
E

-S
K

1
a

)-
4

D
N

 8
0
0

R
.O

.(
J
E

-S
K

1
a

)-
3

D
N

 8
0
0

R
.O

.(
J
E

-S
K

1
a

)-
2

D
N

 8
0
0

R
.O

.(
J
E

-S
K

1
a

)-
1

D
N

 8
0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
D

N
 1

0
0
0

-5.00

DN 315
KN -0.93

PR
IK

LJ
UČ

AK
 T

C 
SU

MP
ET

AR
 1

KN 4.71

NP-B NP-L2
NP-D

PR
IK

LJ
UČ

AK
 K

AN
AL

A 
JE

-S
K-

1.9

PR
IK

LJ
UČ

AK
 K

AN
AL

A 
JE

-S
K-

1

 V
R

IL
O

 B
U

JI
C

A

P
R

IK
. K

A
N

A
LA

 J
E

-S
K

-1
a

utiskivanje

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m
prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi
prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi
NP-BNP-B NP-B NP-L2

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
41

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
42

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
43

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
44

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
1

7
.0

5

0
+

0
4

2
.4

3

0
+

0
7

9
.1

3

0
+

0
9

6
.4

8

0
+

1
1

8
.6

9

0
+

1
3

3
.0

2

0
+

1
5

9
.4

8

0
+

1
8

7
.6

0

0
+

2
0

6
.2

6

0
+

2
2

3
.7

3

0
+

2
3

4
.2

7

0
+

2
4

7
.7

9

0
+

2
5

8
.9

3

0
+

2
6

8
.1

8

0
+

2
7

5
.0

6

0
+

2
9

0
.4

9

0
+

3
1

4
.9

0

0
+

3
3

0
.1

0

0
+

3
4

4
.5

6

0
+

3
6

7
.7

4

0
+

3
8

0
.3

9

0
+

4
0

2
.9

2
0

+
4

0
4

.4
4

 Razmak i dubina okana [m]

1
.6

7

17.05

2
.3

6

25.38

2
.5

3

36.71

2
.1

3

17.35

1
.8

8

22.21

1
.5

7

14.33

1
.8

1

26.46

1
.8

2

28.12

1
.9

9

18.67

2
.1

1

17.46

1
.5

8

10.54

1
.5

3

13.52

1
.5

8

11.14

1
.6

5

9.25

1
.6

1

6.88

1
.5

8

15.43

1
.5

0

24.41

1
.4

0

15.21

1
.4

5

14.46

1
.4

6

23.18

1
.5

3

12.65

1
.6

2

22.53

1
.8

5

1.52

 Horizontalni lom trase 18
0°

18
1°

17
9°

18
0°

18
0°

17
9°

17
4°

17
6°

89
°

21
3°

21
3°

17
8°

17
8°

11
5°

24
0°

20
4°

18
8°

18
1°

17
8°

17
4°

19
4°

92
°

 Dubina dna rova [m]

1
.8

4

2
.2

2
2

.5
2

2
.3

9
2

.6
9

2
.2

9

2
.0

4

1
.7

4

1
.6

8
1

.9
8

1
.9

9

2
.1

6
2

.4
1

2
.5

2

2
.0

0

1
.6

5
1

.9
5

1
.9

9

2
.0

7

2
.0

2

1
.9

9

1
.9

1

1
.8

2

1
.8

6

1
.8

8

1
.9

5

2
.0

4

2
.2

6
2

.2
3

 Kota dna rova [m n.m.]

4
.0

7

3
.3

8
3

.0
8

2
.7

5
2

.4
5

2
.1

2

1
.9

6

1
.7

6

1
.6

4
1

.3
3

1
.0

8

0
.8

1
0

.5
6

0
.3

9

-0
.1

4

-0
.4

5
-0

.7
6

-0
.8

0

-0
.8

4

-0
.8

7

-0
.9

0

-0
.9

5

-1
.0

4

-1
.0

9

-1
.1

4

-1
.2

2

-1
.2

7

-1
.3

5
-1

.3
5

 Kota nivelete [m n. m.]

4
.2

3

3
.5

5
3

.2
5

2
.9

2
2

.6
2

2
.2

9

2
.1

3

1
.9

3

1
.8

0
1

.5
0

1
.2

5

0
.9

8

0
.8

0

0
.2

8

-0
.0

4
-0

.3
4

-0
.3

9

-0
.4

3

-0
.4

6

-0
.4

8

-0
.5

4

-0
.6

2

-0
.6

8

-0
.7

3

-0
.8

1

-0
.8

5

-0
.9

3
-0

.9
4

 Kota terena [m n. m.]

5
.9

1

5
.6

1

5
.1

4

4
.4

1

4
.0

1

3
.5

0

3
.3

1

3
.0

7

2
.9

7

2
.9

1

1
.8

6

1
.1

9

1
.1

9

1
.2

3

1
.1

5

1
.0

9

0
.9

6

0
.7

8

0
.7

7

0
.7

4

0
.7

3

0
.7

7

0
.9

2
0

.8
8

 Nagib i duljina kanala
I= 40.00 ‰
L= 17.05 m

I= 13.00 ‰
L= 25.38 m

I= 9.00 ‰
L= 90.60 m

I= 9.50 ‰
L= 73.24 m

I= 30.00 ‰
L= 28.00 m

I= 3.50 ‰
L= 170.17 m

 Oznaka točke

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

23

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

22

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

21

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

20

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

19

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

18

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

17

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

16

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

15

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

14

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

13

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

12

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

11

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

10

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

9

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

8

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

7

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

6

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

5

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

4

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

3

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

2

R
.O

.(
JE

-G
K

-1
)-

1

C
S

 S
U

M
P

E
T

A
R

 2
'

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 315; Du-min 285.00 mm; PE100; SN8

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

2
3

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

2
2

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

2
1

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

2
0

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
9

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
8

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
7

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
6

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
5

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
4

D
N

 1
0

0
0 R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
3

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
2

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
1

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
0

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

9
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

8
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

7
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

6
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

5
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

4
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

3
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

2
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-1
)-

1
D

N
 1

0
0

0

-5.00

DN 280
KN -0.83

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SURADNIK:

SADRŽAJ
NACRTA/
PRILOGA:

ŠIFRA:

ZAJED. OZ. PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD d.o.o., OMIŠ

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE DUGI RAT

0

Draženko Bovan, d.i.g.

1256

1780/2014/GP1-HP 1:1000/100 B.2.4

VRSTA
PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Branka Novković, d.i.g.

HIDROPROJEKT - ING
projektiranje

Draškovićeva 35/I
10 000 ZAGREB

HRVATSKA

3 LIPANJ, 2019.

FEKALNI KOLEKTOR

JE-GK-1

FEKALNI KOLEKTOR

JE-SK-1a

UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA
JE-GK-1, JE-SK-1a, list 4



P
R

O
P

U
S

T
-

(n
em

a 
po

da
ta

ka
)

P
R

O
P

U
S

T
 (

ne
m

a 
po

da
ta

ka
)

NP-L3

NP-L2 NP-L4

NP-L2

P
R

.K
A

N
A

LA
 J

E
-S

K
-2

.5

E
K

I

E
K

I

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
3

7
.6

4

0
+

0
7

2
.3

3

0
+

0
9

2
.1

7

0
+

1
2

0
.5

3

0
+

1
2

5
.4

8

0
+

1
3

0
.9

0

 Razmak i dubina okana [m]

1
.3

3

37.64

1
.8

4

34.69

1
.4

4

19.84

1
.5

3

28.35

1
.6

7

4.96

2
.4

2

5.41

 Horizontalni lom trase 16
8°

18
4°

18
3°

11
9°

16
7°

 Dubina dna rova [m]

1
.7

5

2
.2

5

1
.8

5

1
.9

4

2
.0

8

2
.8

3

3
.5

4

 Kota dna rova [m n.m.]

-0
.9

1

-1
.0

8

-1
.2

3

-1
.3

2

-1
.4

5

-1
.4

7

-1
.5

0

 Kota nivelete [m n. m.]

-0
.5

0

-0
.6

7

-0
.8

2

-0
.9

1

-1
.0

4

-1
.0

6

-1
.0

9

 Kota terena [m n. m.]

0
.8

4

1
.1

7

0
.6

1

0
.6

1

0
.6

3

1
.3

5

2
.0

4

 Nagib i duljina kanala
I= 4.50 ‰

L= 130.90 m

 Oznaka točke

R
-O

-(
JE

-S
K

-2
.4

)-
6

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.4

)-
5

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.4

)-
4

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.4

)-
3

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.4

)-
2

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.4

)-
1

C
S

  S
U

M
P

E
T

A
R

1'

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 280; Du-min 253.20 mm; PE100; SN8

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

R
-O

-(
J
E

-S
K

-2
.4

)-
6

D
N

 6
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.4

)-
5

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.4

)-
4

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.4

)-
3

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.4

)-
2

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.4

)-
1

D
N

 8
0

0

-5.00

DN 280
KN -0.76

NP-L2

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
1

8
.2

1

0
+

0
4

7
.8

7

0
+

0
5

6
.5

7

0
+

1
0

8
.9

0

0
+

1
3

0
.6

6

0
+

1
5

9
.4

8

 Razmak i dubina okana [m]

1
.5

3

18.21

1
.2

3

29.66

1
.2

0

8.70

1
.3

1

52.33

1
.3

2

21.76

1
.3

2

28.82

2
.4

2

 Horizontalni lom trase 20
5°

25
2°

13
6°

17
9°

16
8°

 Dubina dna rova [m]

1
.9

4

1
.6

4

1
.6

1

1
.7

2

1
.7

3

1
.7

3

2
.5

1

 Kota dna rova [m n.m.]

-0
.6

0

-0
.6

7

-0
.7

7

-0
.8

0

-0
.9

8

-1
.0

6

-1
.1

6

 Kota nivelete [m n. m.]

-0
.2

0

-0
.2

7

-0
.3

7

-0
.4

0

-0
.5

8

-0
.6

6

-0
.7

6

 Kota terena [m n. m.]

1
.3

4

0
.9

7

0
.8

4

0
.9

2

0
.7

5

0
.6

7

1
.3

5

 Nagib i duljina kanala
I= 3.50 ‰

L= 159.48 m

 Oznaka točke

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.5

)-
6

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.5

)-
5

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.5

)-
4

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.5

)-
3

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.5

)-
2

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.5

)-
1

R
.O

.(
JE

-S
K

-2
.4

)-
1

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 280; Du-min 253.20 mm; PE100; SN8

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.5

)-
6

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.5

)-
5

D
N

 6
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.5

)-
4

D
N

 6
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.5

)-
3

D
N

 6
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.5

)-
2

D
N

 6
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.5

)-
1

D
N

 6
0

0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-2
.4

)-
1

D
N

 8
0

0

-5.00

DN 280
KN -1.06

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
37

E
K

I

PR
IK

LJ
UČ

AK
 T

C 
KO

SO
VA

C 
 2

KN 3.33

NP-B

NP-L4

PR
IK

LJ
UČ

AK
 K

AN
AL

A 
JE

-S
K-

2a

utiskivanje
prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

NP-B

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
36

PR
IK

LJ
UČ

AK
 K

AN
AL

A 
JE

-S
K-

2b

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
3

5
.9

9

0
+

0
7

2
.0

7

0
+

1
0

9
.3

0

0
+

1
3

8
.4

2

0
+

1
5

7
.0

9

0
+

1
9

1
.5

0

0
+

2
2

2
.4

9

0
+

2
4

2
.6

9

0
+

2
7

3
.9

3

0
+

3
0

0
.0

0

0
+

3
3

4
.3

2

0
+

3
6

5
.9

4

0
+

3
9

5
.2

4

0
+

4
0

8
.2

6

 Razmak i dubina okana [m]

1
.9

5

35.99

2
.1

2

36.08

2
.2

1

37.22

2
.3

3

29.13
2

.4
4

18.66

2
.5

3

34.42

2
.6

0

30.98

2
.6

4

20.21

2
.5

7

31.24

2
.4

6

26.06

2
.2

8

34.32

2
.2

0

31.62

2
.2

6

29.30

2
.7

1

13.02

 Horizontalni lom trase 17
8°

18
0°

18
0°

18
2°

18
5°

18
7°

18
4°

18
2°

18
1°

18
0°

18
0°

17
9°

90
°

 Dubina dna rova [m]

2
.1

1

2
.2

8

2
.3

8

2
.4

9

2
.6

0

2
.7

0

2
.7

6

2
.7

9
2

.8
1

2
.7

4

2
.6

2
2

.6
1

2
.4

5

2
.3

7

2
.4

2

2
.6

2
3

.0
2

2
.0

9

 Kota dna rova [m n.m.]

2
.5

2

2
.3

9

2
.2

7

2
.1

4

2
.0

3

1
.9

7

1
.8

5

1
.7

4
1

.7
2

1
.6

5

1
.5

4
1

.5
6

1
.4

7

1
.3

5

1
.2

4

1
.1

4
0

.7
3

-0
.0

5

 Kota nivelete [m n. m.]

2
.6

8

2
.5

6

2
.4

3

2
.3

0

2
.2

0

2
.1

3

2
.0

1

1
.9

0
1

.8
9

1
.8

2

1
.7

1
1

.7
2

1
.6

3

1
.5

1

1
.4

0

1
.3

0
1

.0
5

0
.2

6

 Kota terena [m n. m.]

4
.6

3

4
.6

7

4
.6

5

4
.6

3

4
.6

4

4
.6

7

4
.6

1

4
.5

3

4
.3

9

4
.1

7

3
.9

1

3
.7

1

3
.6

6

3
.7

5

2
.0

4

 Nagib i duljina kanala
I= 3.50 ‰

L= 395.24 m

I= 60.00 ‰
L= 13.02 m

 Oznaka točke

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

14

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

13

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

12

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

11

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

10

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

9

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

8

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

7

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

6

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

5

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

4

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

3

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

2

R
.O

.(
JE

-G
K

-2
)-

1

C
S

 S
U

M
P

E
T

A
R

 1
'

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 315; Du-min 285.00 mm; PE100; SN8

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

1
4

D
N

 1
0

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

1
3

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

1
2

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

1
1

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

1
0

D
N

 8
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

9
D

N
 1

0
0

0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

8
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

7
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

6
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

5
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

4
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

3
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

2
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-2
)-

1
D

N
 1

0
0

0

-3.00

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SURADNIK:

SADRŽAJ
NACRTA/
PRILOGA:

ŠIFRA:

ZAJED. OZ. PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD d.o.o., OMIŠ

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE DUGI RAT

0

Draženko Bovan, d.i.g.

1256

1780/2014/GP1-HP 1:1000/100 B.2.5

VRSTA
PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Branka Novković, d.i.g.

HIDROPROJEKT - ING
projektiranje

Draškovićeva 35/I
10 000 ZAGREB

HRVATSKA

3 LIPANJ, 2019.

FEKALNI KOLEKTOR

JE-GK-2

FEKALNI KOLEKTOR

JE-SK-2.5

UZDUŽNI PROFIL FEKALNOG KOLEKTORA
JE-GK-2, JE-SK-2.5, JE-SK-2.4, list 5

FEKALNI KOLEKTOR

JE-SK-2.4



P
R

O
P

U
S

T
- 

P
27

NP-A

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
3

4
.7

4

0
+

0
5

8
.6

6

 Razmak i dubina okana [m]

1
.6

7

34.74

1
.7

4

23.92

2
.6

2

 Horizontalni lom trase 18
1°

 Dubina dna rova [m]

1
.8

4

1
.9

0

2
.0

7

 Kota dna rova [m n.m.]

2
.2

4

2
.1

4

2
.0

7

 Kota nivelete [m n. m.]

2
.4

1

2
.3

0

2
.2

3

 Kota terena [m n. m.]

4
.0

8

4
.0

4

4
.1

4

 Nagib i duljina kanala
I= 3.00 ‰

L= 58.66 m

 Oznaka točke

R
.O

.(
JE

-S
K

-4
a)

-2

R
.O

.(
JE

-S
K

-4
a)

-1

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

1

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 280; Du-min 253.20 mm; PE100; SN8

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

R
.O

.(
J
E

-S
K

-4
a
)-

2
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-S
K

-4
a
)-

1
D

N
 8

0
0

R
.O

.(
J
E

-G
K

-4
)-

1
D

N
 1

0
0

0

-2.00

DN 315
KN 1.52

P
R

O
P

U
S

T
 -

P
23

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
25

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
26

PR
IK

LJ
UČ

AK
 K

AN
AL

A 
JE

-S
K-

5

P
R

O
P

U
S

T
 -

 P
21

PR
IK

LJ
UČ

AK
 T

C 
KR

ILO

KN 3.08

NP-B
NP-K2

P
R

IK
. K

A
N

A
LA

 J
E

-S
K

-4
a

utiskivanje

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m
prolaz ispod bujice

cijev u betonskoj oblozi L=4.0m

NP-B NP-B NP-B NP-B NP-B

P
R

O
P

U
S

T
 -

P
24

P
R

O
P

U
S

T
 -

P
22

 Stacionaža [m]

0
+

0
0

0
.0

0

0
+

0
1

9
.6

6

0
+

0
3

7
.9

3

0
+

0
5

5
.4

9

0
+

0
7

6
.5

8

0
+

1
0

1
.6

8

0
+

1
1

5
.8

7

0
+

1
3

9
.5

8

0
+

1
6

5
.7

5

0
+

1
9

3
.3

8

0
+

2
2

7
.8

5

0
+

2
6

0
.6

8

0
+

2
9

2
.6

5

0
+

3
3

2
.7

3

0
+

3
4

3
.2

8

0
+

3
7

3
.4

7

0
+

4
0

3
.4

9

0
+

4
1

0
.3

5

 Razmak i dubina okana [m]

1
.4

5

19.66

1
.5

7

18.27

1
.7

5

17.55

1
.8

6

21.10

2
.0

9

25.10

2
.3

5

14.18

2
.5

2

23.72

2
.5

8

26.16

2
.5

9

27.64

2
.6

0

34.46

2
.7

2

32.83

2
.6

8

31.98

2
.6

6

40.08

2
.7

2

10.54

2
.7

7

30.19

2
.7

8

30.02

2
.6

2

6.86

 Horizontalni lom trase 17
2°

17
2°

17
5°

18
2°

18
3°

18
8°

18
7°

18
2°

18
0°

18
0°

18
0°

18
0°

17
8°

17
8°

17
6°

90
°

 Dubina dna rova [m]

1
.6

1

1
.7

4

1
.9

1

2
.0

2

2
.2

6

2
.5

1

2
.6

9

2
.7

4

2
.7

5

2
.7

6

2
.6

9
2

.8
9

2
.8

5

2
.8

2

2
.8

8

2
.9

4

2
.9

5

2
.7

9

2
.5

4

 Kota dna rova [m n.m.]

2
.7

7

2
.7

1

2
.6

5

2
.6

0

2
.5

4

2
.4

6

2
.4

2

2
.3

5

2
.2

7

2
.1

8

2
.0

8
1

.8
8

1
.7

8

1
.6

9

1
.5

7

1
.5

4

1
.4

4

1
.3

5

1
.3

3

 Kota nivelete [m n. m.]

2
.9

3

2
.8

7

2
.8

2

2
.7

6

2
.7

0

2
.6

2

2
.5

8

2
.5

1

2
.4

3

2
.3

5

2
.2

5
2

.0
5

1
.9

5

1
.8

5

1
.7

3

1
.7

0

1
.6

1

1
.5

2

1
.5

0

 Kota terena [m n. m.]

4
.3

8

4
.4

5

4
.5

6

4
.6

2

4
.8

0

4
.9

7

5
.1

0

5
.0

9

5
.0

2

4
.9

5

4
.7

7

4
.6

3

4
.5

1

4
.4

5

4
.4

7

4
.3

9

4
.1

4

3
.8

7

 Nagib i duljina kanala
I= 3.00 ‰

L= 410.35 m

 Oznaka točke

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

17

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

16

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

15

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

14

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

13

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

12

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

11

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

10

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

9

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

8

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

7

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

6

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

5

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

4

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

3

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

2

R
.O

.(
JE

-G
K

-4
)-

1

C
S

 K
O

S
O

V
A

C
 1

''

 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 315; Du-min 285.00 mm; PE100; SN8
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 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 315; Du-min 285.00 mm; PE100; SN8
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 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 315; Du-min 285.00 mm; PE100; SN8
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 Podaci o cijevi kanala  PEHD CIJEV DN 280; Du-min 253.20 mm; PE100; SN8
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Podaci o cijevi  PEHD CIJEV DN 250; Du-min 220.40 mm; PE100; PN10
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Podaci o cijevi  PEHD CIJEV DN 180; Du-min 158.60 mm; PE100; PN10
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Podaci o cijevi  PEHD CIJEV DN 110; Du-min 96.80 mm; PE100; PN10
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Podaci o cijevi  PEHD CIJEV DN 110; Du-min 96.80 mm; PE100; PN10
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Podaci o cijevi  PEHD CIJEV DN 110; Du-min 96.80 mm; PE100; PN10
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Podaci o cijevi  PEHD CIJEV DN 110; Du-min 96.80 mm; PE100; PN10
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- habajući sloj AC11 surf 50/70 AG2M2, d=4 cm
- nosivi sloj AC22 base 50/70 AG6M2, d=8 cm

- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 0-32 mm), Ms=100 MN/m², d=30 cm

- habajući sloj AC11 surf 50/70 AG4M3, d=4 cm
- nosivi sloj AC22 base 50/70, AG6M2-E, d=6 cm

- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanikal (krupnoće 0-63 mm), Ms=100 MN/m², d=20 cm

- završni betonski sloj C30/37, d=16 cm
- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 0-63 mm), Ms=80 MN/m², d=30 cm
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- završni sloj od zbijenog kamenog materijal (krupnoće 0-32 mm), d=10 cm
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- habajući sloj AC11 surf 50/70 AG2M2, d=4 cm
- nosivi sloj AC22 base 50/70 AG6M2, d=8 cm

- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 0-32 mm), Ms=100 MN/m², d=30 cm

- habajući sloj AC11 surf 50/70 AG4M3, d=4 cm
- nosivi sloj AC22 base 50/70, AG6M2-E, d=6 cm

- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanikal (krupnoće 0-63 mm), Ms=100 MN/m², d=20 cm

- završni betonski sloj C30/37, d=16 cm
- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 0-63 mm), Ms=80 MN/m², d=30 cm

MAKADAM

- završni sloj od zbijenog kamenog materijal (krupnoće 0-32 mm), d=10 cm
- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 0-63 mm), Ms=80 MN/m², d=20 cm

- betonske prizme, d=8 cm

- pijesak (krupnoće 0-4 mm), d=3-5 cm

- stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 16-32 mm), Ms=80 MN/m², d=20 cm
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- habajući sloj AC11 surf 50/70 AG2M2, d=4 cm
- nosivi sloj AC22 base 50/70 AG6M2, d=8 cm

- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 0-32 mm), Ms=100 MN/m², d=30 cm

- habajući sloj AC11 surf 50/70 AG4M3, d=4 cm
- nosivi sloj AC22 base 50/70, AG6M2-E, d=6 cm

- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanikal (krupnoće 0-63 mm), Ms=100 MN/m², d=20 cm

- završni betonski sloj C30/37, d=16 cm
- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 0-63 mm), Ms=80 MN/m², d=30 cm

MAKADAM

- završni sloj od zbijenog kamenog materijal (krupnoće 0-32 mm), d=10 cm
- mehanički stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 0-63 mm), Ms=80 MN/m², d=20 cm

- betonske prizme, d=8 cm

- pijesak (krupnoće 0-4 mm), d=3-5 cm

- stabilizirani nosivi sloj tucanika (krupnoće 16-32 mm), Ms=80 MN/m², d=20 cm
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SPOJNICA ZA

UBETONIRAVANJE

TVRDI OKIPOR

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316 ispunjen betonom

(svijetli otvor 800x800mm) D400 (40t)

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE

"SUMPETAR 2"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.8

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:25

LIPANJ, 2019.

1780/2014-GP1-HP



5.47

6.41

6.75
5.72

4.02

3.96

3.93

12.20

4.98

4.69

4.16

3.86

3.62

3.45

3.51

3.55

1.53

4.16

5.62

5.94

3.85

4.45

4.66

4.32

4.22

4.08

3.96

3.83

3.69

3.90

4.69

4.41

6.11

4.25

3.88

4.37

3.74

7731/4

7731/5

7731/6

7729

7823

7824/2

7824/1

7822/1

7822/2
7820

7821

7818

7825/2

7825/1

7826/2

7826/1

7825/3

7824/3

3.52

2.05

2.01

1.82

1.86

1.79

1.97

1.93

2.53

2.07

0.62

0.62

1.83

2.87

3.50

0.68

0.57

0.63

0.02

0.66

0.740.54

0.41

0.57

0.66

0.14

0.12

0.67

0.88
1.54

0.89

1.64

KANAL JE-SK2a

dv 315 m
m

Poliestersko okno

(varijanta 1)

CS "Sumpetar 1"

+SPMO

+RO.SU1/P1

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

SITUACIJA CRPNE STANICE

"SUMPETAR 1"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.9

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:250

LIPANJ, 2019.

1780/2014-GP1-HP

LEGENDA:

PROJEKTIRANA CRPNA STANICA

PROJEKTIRANO POLIESTERSKO OKNO

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

KATASTARSKA PODLOGA



B B

A

TLOCRT

CS "SUMPETAR 1"

PRESJEK A - A

+0.71
INOX PEHD

INOX PEHD

-1.09

-2.45

+2.04 +2.04

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

INOX DN 125

A

PRESJEK B - B

INOX PEHD

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

INOX DN 100

INOX DN 100

IN
O

X
D

N
1
2
5

gravitacijski cjevovod

JE-SK 2.4

gravitacijski cjevovod

JE-SK 2.4

gravitacijski cjevovod

JE-SK 2.4

+0,26

gravitacijski cjevovod

JE-GK 2

gravitacijski cjevovod

JE-GK 2

gravitacijski cjevovod

JE-GK 2
A

P
E

H
D

d
v
3
1
5

P
E

H
D

d
v
3
1
5

P
E

H
D

d
v
2
8
0

P
E

H
D

d
v
2
8
0

+0,64

C 35/45, XS2

C 16/20, X0

C 35/45, XS2

SPOJNICA ZA

UBETONIRAVANJE

TVRDI OKIPOR

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316

(svijetli otvor 900x900mm) D125 (12,5t)

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316

(svijetli otvor 900x900mm) D125 (12,5t)

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE

"SUMPETAR 1"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.10

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:25

LIPANJ, 2019.

1780/2014-GP1-HP



3.94

3.93

3.78

3.80

3.76

3.763.66

3.79

3.96 3.90

5.31

5.02
4.10

3.77

4.61

3.97

4.09

4.42

4.56

4.60

7.59

4.28

5.40

4.16

5.15

4.63

4.68

4.71

5720

5846

5845

5843/15724

5719

5722

5723
7702/1

7703/2

5854

5855

5856

5852

5850

5849

5853
5843/2

5843/5

5843/4

7700/2

7703/1

3.61

3.
80

3.67

3.72

3.71

3.83

3.51

3.69

3.69

0.50

0.75

0.88

0.83

0.20

0.71

0.66

0.28

0.53

0.62

0.03

beton

CS "Kosovac 2"

Poliestersko okno

(varijanta 1)

K
LA

M
E

R
IC

E

KLAMERICE

+SPMO

+RO.KO2/P1
SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

SITUACIJA CRPNE STANICE

"KOSOVAC 2"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.11

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:250
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LEGENDA:

PROJEKTIRANA CRPNA STANICA

PROJEKTIRANO POLIESTERSKO OKNO

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

KATASTARSKA PODLOGA



B

A

TLOCRTCS "KOSOVAC 2"

PRESJEK A - A

A

PRESJEK B - B

+3.67

+2.33
INOX PEHD

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

+3.82 Gravitacijski cjevovod

JE-GK-4.1

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-4.1

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-4.1

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

INOX PEHD

d
v
1
1
0
/1

0
 b

a
r

P
E

H
D

INOX PEHD

d
v
1
1
0
/1

0
 b

a
r

P
E

H
D

+1,87

P
E

H
D

d
v
3
1
5

P
E

H
D

d
v
3
1
5

+2,27

B

C 35/45, XS2

C 16/20, X0

C 35/45, XS2

SPOJNICA ZA

UBETONIRAVANJE

TVRDI OKIPOR

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316

(svijetli otvor 800x800mm) D125 (12,5t)

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316

(svijetli otvor 800x800mm) D125 (12,5t)

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE

"KOSOVAC 2"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.12

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:25

LIPANJ, 2019.

1780/2014-GP1-HP



4.01

3.97

4.00

4.08

4.10

4.25

4.12

4.00

4.01

4.18

4.41

4.23

4.15

4.71

5689

5643

5677

5678 5679

5691

A
.B

. Z
ID

A
.B

. Z
ID

A.B. ZID

CS "Kosovac 1"

Poliestersko okno

(varijanta 2)

1

1
(vidi nacrt B.4.26)

KLAMERICE

+SPMO

+RO.KO1/P1

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

SITUACIJA CRPNE STANICE

"KOSOVAC 1"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.13

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:250
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1780/2014-GP1-HP

LEGENDA:

PROJEKTIRANA CRPNA STANICA

PROJEKTIRANO POLIESTERSKO OKNO

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

KATASTARSKA PODLOGA



TLOCRT

CS "KOSOVAC 1"

PRESJEK A - A PRESJEK B - B

B B

A A

INOX PEHD

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-4

INOX PEHD INOX PEHD
+2,43

+4,02

P
E

H
D

d
v
3
1
5

P
E

H
D

d
v
3
1
5

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-4
Gravitacijski cjevovod

JE-GK-4

Kosovac 1; L=268 m

PEHD dv110/10 bar
Kosovac 1; L=268 m

PEHD dv110/10 bar

-0,20

+0.48

+4,02

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316 ispunjen betonom

(svijetli otvor 800x800mm) D400 (40t)

C 35/45, XS2

C 16/20, X0

C 35/45, XS2

SPOJNICA ZA

UBETONIRAVANJE

TVRDI OKIPOR

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316 ispunjen betonom

(svijetli otvor 800x800mm) D400 (40t)

vidi nacrt B.4.26

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE

"KOSOVAC 1"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.14

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:25

LIPANJ, 2019.

1780/2014-GP1-HP



1.02

1.12

1.04

1.07

1.07 1.09

0.97

1.75

1.47
1.30

1.25

1.49

1.20

1.13

1.06

3.79

1.24

1.30

1.
44

1.22

1.48

3.84

4.00

3.75

3.68

3.57

3.64

3.66

3.40

4.01

3.85

4.07

3.88

4.04

3.97

4.03

3.77

3.87
3.78

3.20

2.09

5184

5187

5188
5189

5190 5191

5193

5192

5194

5195

5196

5229

5228
5230

5231/1

5232

4321/2

4323

4324

4325

1.18

0.92

1.12

1.16 1.18

1.22

0.66

0.50

1.11

1.00
1.01

1.12

1.20
1.25

1.05
1.04

1.37

1.40

1.80
1.32

0.94

0.98

5187CS "Krilo"

Poliestersko okno

(varijanta 2)

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

SITUACIJA CRPNE STANICE

"KRILO"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.15

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:250
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1780/2014-GP1-HP

LEGENDA:

PROJEKTIRANA CRPNA STANICA

PROJEKTIRANO POLIESTERSKO OKNO

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

KATASTARSKA PODLOGA



B B

A

TLOCRTCS "KRILO"

PRESJEK A - A

INOX PEHD

-0,62

A

PRESJEK B - B

d
v
1
1
0
/1

0
 b

a
r

P
E

H
D

-2,55

+1.18

INOX PEHD

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

+1.18

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-6

INOX PEHD

d
v
1
1
0
/1

0
 b

a
r

P
E

H
D

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-6

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-6

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316 ispunjen betonom

(svijetli otvor 800x800mm) D400 (40t)
Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316 ispunjen betonom

(svijetli otvor 800x800mm) D400 (40t)

A

L=576 m

PEHD dv110/10 bar

L=576 m

PEHD dv110/10 bar

A

PEHD

dv315

PEHD

dv315

PEHD

dv315
-0,22

-0,22

C 35/45, XS2

C 16/20, X0

C 35/45, XS2

SPOJNICA ZA

UBETONIRAVANJE

TVRDI OKIPOR

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE

"KRILO"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.16

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:25

LIPANJ, 2019.

1780/2014-GP1-HP
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5.54

5.26
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0.34

0.12
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4912
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4914
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4917

4918
4919

4920

4921

4922
4923

4924

4925

4926

8861

8862

1.11

1.11

1.04

1.22

1.25
1.141.03

1.28

1.04

0.86 0.75

0.72

1.55

0.59

0.57

0.55
1.19

CS "Bajnice"

Poliestersko okno

(varijanta 2)
+RO.BA/P2

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

SITUACIJA CRPNE STANICE

"BAJNICE"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.17

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:250
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1780/2014-GP1-HP

LEGENDA:

PROJEKTIRANA CRPNA STANICA

PROJEKTIRANO POLIESTERSKO OKNO

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

KATASTARSKA PODLOGA



B B

A

TLOCRT

CS "BAJNICE"

PRESJEK A - A

A

PRESJEK B - B

-2.80

+0,80

-0,50
INOX PEHD

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

P
E

H
D

d
v
3
1
5

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

+0,80

-0,95

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-8.2
Gravitacijski cjevovod

JE-GK-8.2

Gravitacijski cjevovod

JE-SK-12

Gravitacijski cjevovod

JE-SK-12

-0,87

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-8.2

Gravitacijski cjevovod

JE-SK-12

INOX PEHD INOX PEHD

d
v
1
1
0
/1

0
 b

a
r

P
E

H
D

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316 ispunjen betonom

(svijetli otvor 800x800mm) D400 (40t)

L=127 m

PEHD dv110/10 bar

L=127 m

PEHD dv110/10 bar

-0,60

P
E

H
D

d
v
2
8
0

P
E

H
D

d
v
2
8
0

P
E

H
D

d
v
3
1
5

C 35/45, XS2

C 16/20, X0

C 35/45, XS2

SPOJNICA ZA

UBETONIRAVANJE

TVRDI OKIPOR

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316 ispunjen betonom

(svijetli otvor 800x800mm) D400 (40t)

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE

"BAJNICE"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.18

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

1:25

LIPANJ, 2019.

1780/2014-GP1-HP



1.27

1.23

1.32

1.10

1.34

1.42

0.37

0.40

0.03

1.18

1.15

0.64

0.40

0.41

1.21

1.
45

1.41
1.30

1.29

0.85

1.88

1.73

0.92

0.98

0.62

0.88

1.40

1.36 1.48

0.52

0.67

0.43

4785

4786

4787

4781/2

4781/1

4782/1

4782/2

4780

4776/2

4779

1.21

1.44

4793

CS "Jesenice 2"

Poliestersko okno

(varijanta 1)

+RO.JE2/P2

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

AGLOMERACIJE DUGI RAT - 1. ETAPA

SITUACIJA CRPNE STANICE

"JESENICE 2"

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NACRTA/

PRILOGA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: BROJ PRILOGA:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

3 0

1256

B.4.19

VRSTA

PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT
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LEGENDA:

PROJEKTIRANA CRPNA STANICA

PROJEKTIRANO POLIESTERSKO OKNO

PROJEKTIRANI GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

KATASTARSKA PODLOGA



TLOCRTCS "JESENICE 2"

PRESJEK A - A

PRESJEK B - B

B B

A

INOX PEHD

-0.83

A

INOX PEHD

-2.75

+1.26

-0.34

INOX PEHD

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu

Odbojni lim na

dovodnom cjevovodu
-0.93

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-8.1

Gravitacijski cjevovod

JE-SK-17

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-8.1

Gravitacijski cjevovod

JE-SK-17

Gravitacijski cjevovod

JE-GK-8.1

Gravitacijski cjevovod

JE-SK-17

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od

inox-a AISI 316 ispunjen betonom

(svijetli otvor 800x800mm) D400 (40t)

P
E

H
D

d
v
2
8
0

P
E

H
D

d
v
2
8
0

P
E

H
D

d
v
3
1
5

P
E

H
D

d
v
3
1
5

+1.26

2

C 35/45, XS2

C 16/20, X0

C 35/45, XS2

SPOJNICA ZA

UBETONIRAVANJE

TVRDI OKIPOR

Plinonepropusni/vodonepropusni poklopac od
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